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CapitanioM
Nota

CapitanioM
Nota
Indicazioni per la piegatura allegate al file


1) GENERALITA

Kit batteria tampone. Consente il funzionamento dell’auto-
mazione anche se manca per un breve periodo |'alimentazione
direte.

2) CARATTERISTICHE SCHEDA SBS E BATTERIE

Tensione di carica 27.2V=—==
Corrente di carica 130mA

Dati rilevati alla temperatura esterna di | 25°C
Capacita batteria 2x (12V 1.2Ah)

MANUALE D’'INSTALLAZIONE

Soglia protezione batteria scarica 204V ==+
Tempo di ricarica batteria 12/14h
Fusibile 20A

3) MONTAGGIO
Tutte le operazioni di montaggio e collegamento devono
essere effettuate da personale qualificato.

Ledescrizionieleillustrazionidel presenter lenon

ENGLISH INSTALLATION MANUAL

1) GENERAL OUTLINE

Battery backup kit. Allows the operator to work even when
the power supply is temporarily off.

2) SBS BOARD AND BATTERY SPECIFICATIONS

1) GENERALITES

Kit batterie de secours. Elle permet le fonctionnement de
I'automatisme méme en cas de faute d'électricité pour une
courte période.

2)CARACTERISTIQUESDELA CARTESBSETDESBATTERIES

MANUEL D’INSTALLATION

Charge voltage 27.2V=—=—
Charge current 130mA Tension de chargement 27.2V—=
Data detected with external temperature of| 25°C Courant de chargement 130mA

Battery capacity 2x (12V 1.2Ah)

Exhausted battery protection threshold 204V —
Battery recharging time 12/14h
Fuse 20A

3) ASSEMBLY

Alltheassemblingand connecting operations mustbe carried
out by qualified personnel.
Thedescriptionsandillustrations containedinthe present
l are not binding. The Company reserves the right

sonoimpegnative. Lasciandoinalteratele caratteristiche

essenziali del prodotto, la Ditta si riserva di apportare in

qualunque momento le modifiche che essa ritiene con-
venienti per migliorare tecnicamente, costruttivamente

e commercialmente il prodotto, senza impegnarsi ad

aggiornare la presente pubblicazione.

-Questo prodotto e stato progettato e costruito esclusiva-
mente per |'utilizzo indicato in questa documentazione. Usi
diversi da quanto indicato potrebbero essere causa di danni
al prodotto e di pericolo.

-Verificare chel'intervallo ditemperatura dichiarato siacompa-
tibile conilluogodestinatoallinstallazione dell'automazione.

-Non installare questo prodotto in atmosfera esplosiva: la
presenza di gas o fumi inflammabili costituisce un grave
pericolo per la sicurezza.

- Togliere I'alimentazione elettrica, prima di qualsiasi inter-
vento sullimpianto.

-Usare esclusivamente parti originali per qualsiasi manuten-
zione oriparazione. La Ditta declina ogniresponsabilita aifini
della sicurezza e del buon funzionamento dell'automazione
se vengono impiegati componenti di altri produttori.

-Non eseguire alcuna modifica ai componenti dell'automa-
zione se non espressamente autorizzata dalla Ditta.

4) DEMOLIZIONE

L'eliminazione dei materiali va fatta rispettando
ﬁ le norme vigenti. Non gettate il vostro apparec-
P b chio scartato, le pile o le batterie usate nei rifiuti
domestici. Avete la responsabilita di restituire
tutti i vostri rifiuti da apparecchiature elettriche
o elettroniche lasciandoliin un punto diraccolta
dedicato al loro riciclo.

1) ALLGEMEINES

Pufferbatterie Kit. Ermdglicht das Arbeiten des Antriebes fiir
eine kurze Zeit, auch ohne Netzspannung.

2) EIGENSCHAFTEN KARTE SBS UND BATTERIEN

Ladespannung 2V—
Ladestrom 130mA

Werte gemessen bei AuBentemperaturvon |25°C
Batterieleistung 2x (12V 1.2Ah)

MONTAGEANLEITUNG

Sicherungsschwelle Batterieentleerung 204V —=—
Nachladezeit der Batterie 12/14h
Sicherungen: 20A

3) MONTAGE

Samtliche Montage — und Verdrahtungsarbeiten miissen von

Fachpersonal ausgefiihrt werden.

Die Beschreibungen und bildlichen Darstellungen in

diesem Hand-buch sind unverbindlich. Der Hersteller

behilt sichohne auch zur Aktualisierung dieser Unter-
lagen verpflichtet zu sein - jederzeit vor, Anderungen
vornehmen, wenn er diese fiir technische und bauliche

Produktverbesserungen sowie zur Erh6hung der Mar-

ktchancen als notwendig erachtet und die wesentlichen

Produkteigenschaften un-verandert bleiben.

-Dieses Produkt wurde ausschlieBlich fir die in der vorliegen-
den Dokumentation angegebene Verwendung konzipiert
und gefertigt. Andere Verwendungen kénnen zu Beschad-
igungen des Produkts sowie zu Gefahren fiihren.

-Stellen Sie bei der Installation sicher, dass das angegebene
Temperaturintervall mit dem Installationsort der Automati-
sierung kompatibel ist.

-Installieren Sie das Produkt nichtin einer explosionsgefahrd-
eten Umgebung. Das Vorhandensein von entzilindlichen
Gasen stellt eine groe Gefahr fiir die Sicherheit dar.

-Unterbrechen Sie vor samtlichen Eingriffen an der Anlage
die Stromversorgung. Klemmen Sie falls vorhanden auch
die eventuellen Pufferbatterien ab.

-Verwenden Sie bei allen Wartungs- und Reparaturarbeiten
ausschlieBlich Originalersatzteile. Die Firma haftet nicht
furr die Sicherheit und den ordnungsgeméfen Betrieb der
Automatik, falls Komponenten von anderen Herstellern
verwendet werden.

-Nehmen Sie keine Anderungen an den Komponenten der
Automatik vor, die von der Firma nicht ausdriicklich geneh-
migt werden.

4) VERSCHROTTUNG

Die Entsorgung der Materialien muss unter

Pb E Beachtung der geltenden Normen erfolgen.

Bitte werfen Sie |hr Altgerédt oder die leeren
Batterien nicht in den Haushaltsabfall. Sie sind
verantwortlich fir die ordnungsgemaRe Ent-
sorgung lhrer elektrischen oder elektronischen
Altgerate durch eine offizielle Sammelstelle.

to make any alterations deemed appropriate for the te-

chnical, manufacturing and commercial improvementof

the product,while leaving theessential product featur
es unchanged, at any time and without undertaking to
update the present publication.

-This product has been designed and built solely for the
purpose indicated herein. Uses other than those indicated
herein might cause damage to the product and create a
hazard.

-Make sure the stated temperature range is compatible with
thesitein which the automated systemis due to beinstalled.

-Do not install this product in an explosive atmosphere: the
presence of flammable fumes or gas constitutes a serious
safety hazard.

-Disconnect the electricity supply before performing any
work on the system. Also disconnect buffer batteries, if any
are connected.

-Only use original spare parts for any maintenance or repair
work. The Firm disclaims all responsibility for the correct
operation and safety of the automated system if parts from
other manufacturers are used.

-Do not make any modifications to the automated system’s
components unless explicitly authorized by the Firm.

4) SCRAPPING

Materials must be disposed of in accordance
withtheregulationsinforce. Do notthrowaway

Pb your discarded equipment or used batteries

= With household waste. You are responsible for
taking all your waste electrical and electronic
equipment to a suitable recycling centre.

ESPANOL MANUAL DE INSTALACION
1) DATOS GENERALES
Kit de baterias tampon. Permite el funcionamiento del auto-
matismo incluso cuando falta, durante un breve periodo de
tiempo, el suministro de corriente.
2) CARACTERISTICAS DE LA TARJETA SBS Y DE LAS
BATERIAS

Tensién de carga 27.2V =—=—
Corriente de carga 130mA

Datos registrados a una temperatura|25°C
exterior de

Capacidad bateria

2x (12V 1,2Ah)

Umbral de proteccion bateria agotada 20,4V —
Tiempo de recarga bateria 12/14h
Fusible 20A

3) MONTAJE

Todas las operaciones de montaje y conexiéon deben ser

efectuadas por personal cualificado.

Las descripciones y las ilustraciones del presente ma-

nual tienen un caracter puramente indicativo. Dejando

inalteradas las caracteristi-casesenciales del producto, la

Empresasereservalaposibilidad deaportar, en cualquier

momento, lasmodificaciones que considere convenientes

para mejorar técnica, constructiva { comercialmente el
producto, sinlaobligacionde poneral diaestapublicacion.
-Este producto ha sido disefado y fabricado exclusivamente
para el uso indicado en la presente documentacion. Otros
usos diferentes a lo indicado podrian ocasionar dafios al
producto y ser causa de peligro.
-Comprobar que el intervalo de temperatura declarado sea
compatible con el lugar destinado para instalar la automa-
tizacion.
-No instalar este producto en atmdsfera explosiva. la pre-
sencia de gases o humos inflamables constituye un grave
peligro para la seguridad.
-Antes de realizar cualquier intervencion en la instalacién,
interrumpir la alimentacién eléctrica. Desconectar también
eventuales baterias compensadoras si estuvieran presentes.
-Usar exclusivamente piezas originales para todas las ope-
raciones de mantenimiento y reparacion. La Empresa no se
responsabiliza de la seguridad y el buen funcionamiento de
la automatizacion, en caso que se utilicen componentes de
otros fabricantes.
-No realizar ninguna modificacién a los componentes de la
automatizacién si no se cuenta con autorizaciéon expresa
por parte de la Empresa.
4) DESGUACE
Laeliminaciéndelos materiales se deberealizar

Pb ﬁ respetando las normas vigentes. No desechar
su equipo descartado, las pilas o las baterias
usadas con los residuos domésticos. Usted
tiene la responsabilidad de desechar todos sus
residuos de equipos eléctricos o electrénicos,
entregandolosaun puntoderecogidadedicado
al reciclaje de los mismos.

Données mesurée a la température ex-|25°C
térieure de

Capacité de la batteria

2x (12V 1.2Ah)

Seuil de protection de batterie a plat 204V —
Temps de rechargement batterie 12/14h
Fusible 20A

3) MONTAGE

Toutes les opérations de montai;e et de connexion doivent

étre effectuees par un personnel qualifié.

Lesdescriptionsetlesfiguresde cemanueln’engagentpas

le constructeur. En laissantinaltérées les caractéristiques

essentielles du produit, la Société seréserve le droit d’ap-
porter an’‘importe quel moment les modifications qu’elle
jugeopportunespouraméliorerle produitdupointdevue
technique, commercial etde construction, sanss’engager

a mettre a jour cette publication.

-Ce produit a été concu et réalisé exclusivement pour
I'usage indiqué dans cette documentation. Tout usage
autre que celui indiqué risque d’endommager le produit et
d’étre une source de danger.

-Vérifier si l'intervalle de température déclaré est compati-
ble avec le lieu destiné a I'installation de I'automatisation.
-Ne pas installer ce produit dans une atmosphere explosive:
la présence de gaz ou de fumées inflammables constitue

un grave danger pour la sécurité.

-Mettre hors tensions l'installation avant d’accomplir une
quelconque intervention. Déconnecter également les bat-
teries tampon éventuellement présentes.

-Utiliser exclusivement des pieces détachées originales
Bour les opérations d’entretien ou les réparations. Le Fa-

ricant décline toute responsabilité quant a la sécurité et
au bon fonctionnement de I'automatisation en cas d'utili-
sation de composants d'autres Fabricants.

-Ne modifier d’aucune fagon les composants de l'automati-
sation sans l'autorisation expresse du Fabricant.

4) DEMOLITION

Eliminezles matériauxenrespectantlesnormesen
P b ﬁ vigueur. Ne jetez niles vieux appareils, niles piles,
nilesbatteries usées aveclesorduresdomestiques.
mmm  \ous devez confier tous vos déchets d'appareils
électriques ou électroniques a un centre de col-

lecte différenciée, préposé a leur recyclage.

W12 JHWN DAY INSTALLATIEHANDLEIDING

1) ALGEMEEN

Kit bufferbatterij. Maakt de werking van het automatise-
ringssysteem mogelijk, ook al ontbreekt voor korte tijd de
netvoeding.

2) KENMERKEN SBS-KAART EN BATTERIJ

Laadspanning: 27.2V=—
Laadstroom: 130mA
Gegevenswaargenomen bijde buitentem-|25°C
peratuur van:
Vermogen batterij: 2x (12V 1,2Ah)
Drempelwaarde bescherminglege batterij:| 20,4V =—
Oplaadtijd batterij: 12/14u
Zekeringen: 20A

3) MONTAGE
Alle montage en aansluitingswerkzaamheden moeten door
gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.
Debeschrijvingen en deillustraties van deze handleiding
zijnnietbindend. Metongewijzigd behoud van dewezen-
lijke kenmerken van het product, behoudt het Bedrijf
zich het recht voor om op iedere willekeurig moment de
wijzigingen aan te brengen die zij geschikt acht om het
product vanuit technisch, constructief en commercieel
oogpunt te verbeteren, zonder zich ertoe te verplichten
deze uitgave bij te werken.

-Dit product is uitsluitend ontworpen en gebouwd voor het
gebruikaan?‘ gevenindeze documentatie.Soorten gebruik
anders dan hetgeen aangegeven, zouden schade aan het
product en gevaar kunnen veroorzaken.

-Controleren of het opgegeven temperatuurinterval com-
patibel is met de plek bestemd voor de installatie van het
automatiseringssysteem.

-Dit product niet in een explosieve omgeving installeren: de
aanwezigheid van gas of ontvlambare rookgassen vormt
een ernstig gevaar voor de veiligheid.

-De stroomvoorziening uitschakelen véor wat voor werkza-
amheden dan ook aan de installatie. Ook eventuele buffer-
batterijen loskoppelen, indien aanwezig.

-Uitsluitend originele reserveonderdelen gebruiken voor
alle onderhouds- of reparatiewerkzaamheden. Het Bedrijf
wijst iedere willekeurige verantwoordelijkheid af uit vei-
ligheidsredenen en vanwege de goede werking van het
automatiseringssysteem, als er onderdelen van andere fa-
brikanten gebruikt worden.

-Geen enkele wijziging uitvoeren aan de componenten van
het automatiseringssysteem, indien niet uitdrukkelijk door
het Bedruf geautoriseerd.

De materialen moeten verwijderd worden met

Pb ﬁ inachtnemingvandegeldende normen.Uwniet
meer gebruikte apparaat, de lege batterijen of
accu’s niet bij het huisvuil weggooien. U bent er
verantwoordelijk vooraluw ag/al vanelektrische
of elektronischeapparatuurwegte brengennaar
een inzamelpunt voor de recycling ervan.




Lo AUVICI/S3 MANUAL PARA A INSTALAGAO

1) GENERALIDADES

Kit bateria tampdo. Consente o funcionamento da automa-
tizacdo ainda que na falta de alimentacdo de rede por um
breve periodo de tempo.

2) CARACTERISTICAS DA PLACA SBS E DAS BATERIAS

EFXEIPIAIO EFKATAZTAZHZ

EAAHNIKA

1) FTENIKA

Set e@edplkng pmatapiag. Emtpémel tn Aettoupyia Tou
QUTOMATIOMOU aKOUN Kal O TIEPIMTTWAON CUVTOUNG SLAKOTIAG
™¢ Tpoodoaiag SIKTuou.

2) XAPAKTHPIZTIKA MAAKETAZX SBS KAl MITATAPIQN

Tenséo de carga: 27.2V=—=—

Tdon @opTIong 27.2V=—=—

Corrente de carga: 130mA

Pebpa @dpTiong 130mA

Dados medidos a temperatu- | 25° C
ra exterior de:

Tipéc peTpnuéveg pe|25°C
e€wtepikn Beppokpaaia

Capacidade da bateria: 2x (12V 1.2Ah)

Xwpntikotnta ymatapiag  |2x (12V 1.2Ah)

Limitede proteccdodabateria [20.4V =—

‘Oplo mpootaciag xapnAn ¢|20.4V—==

descarregada: pmatapiag

Tempo de recarga da bateria:| 12/14 h Xpdvog @opTiong pmatapiag|12/14 h
Fusiveis: 20A Ao@alelec: 20A

3) MONTAGEM 3) TONOOETHZH

Todas as operacdes de montagem e ligacdo devem ser efec-
tuadas por pessoal qualificado.
Asdescri¢oeseasilustragoes deste manualndo constituem
um compromisso.Mantendoinalteradasas caracteristicas
essenciais do produto, a Empresa reservase o direito de
efectuarem qualquermomentoas modificagées quejulgar
convenientes paramelhoraras caracteristicas técnicas, de
construcao e comerciais do produto, sem comprometerse
em actualizar esta publicacao.

-Este produto foi projectado e construido exclusivamente
para o uso indicado nesta documentacao. Usos diversos do
indicado poderiam constituir fonte de danos para o produto
e fonte de perigo.

-Verificar que o intervalo de temperatura declarado seja
compativel com o local destinado para a instalacdo do
automatismo.

-Néo instalar o produto em atmosfera explosiva: a presenca
de gases ou fumos inflamdveis constitui um grave perigo
para a seguranca.

-Interromper a alimentacao eléctrica antes de efectuar qual-
quer intervencgao na instalagao. Desligar também eventuais
baterias tampao se presentes.

-Utilizar exclusivamente pecas originais para efectuar qual-
quer manutengdo ou reparacao. A Empresa declina toda
e qualquer responsabilidade relativamente a seguranca e
ao bom funcionamento do automatismo se séo instalados
componentes de outros produtores.

- Nao efectuar nenhuma modificagdo nos componentes do
automatismo se essas ndo forem expressamente autorizadas
pela Empresa.

4) DEMOLICAO

Aeliminacaodos materiaisdeve serfeitadeacor-
Pb ﬁ do com as normas vigentes. Nao deite o equi-
pamento eliminado, as pilhas ou as baterias no
mmm  |ixo doméstico.Vocé tem aresponsabilidade de
restituirtodos os seusresiduos de equipamentos
elétricos ou eletrénicos deixando-os num ponto

de recolha dedicado a sua reciclagem.

2/« ("|"I PYKOBOACTBO MO YCTAHOBKE

1) OBLLAA UHOOPMALINA

Komnnekr 6ydepHoii 6atapen. lMo3BonseT aBTOMaTNYeCKoi
ycTaHoBKe paboTaTb, Aaxe eciim B TeueHne KOPOTKOro
neﬁmo a OTC CT%//‘eT ceTeBoe NMUTaHue,

2) XAl nc

KTE KW MAATbI U BATAPEWN
3apAagHoe HanpsaxeHue 27.2B=—=
NOCTOAHHOIO TOKa3apAAHbIN TOK 130mMA

[laHHble, BbiABNEHHbIE NPU HapyXHOM |25°C
Temneparype, paBHoW

EmKkocTb 6aTapeu 2x (12B 1.2Au)

MNopor 3awmnTbl paspsaxeHHow 6atapen  [20.4B —=

NOCTOAHHOrO ToKaBpema nopsapapku|12/14 4
6aTapen

[naBKue npegoxpaHUTenu 20A

3) MOHTAX
Bce onepauyu no MOHTaXy W MOACOEAVNHEHWIO AOSKHbI

6bITb BbIMOJIHEHbI KBaNMPULMPOBAHHBIM MEPCOHANIOM.

OnucaHUA 1 MANIOCTPaLM AAHHOrO PYKOBOACTBA He

HocATo6A3aTeNnbHbliiXapakrep.OcT

CywlecTBeHHble XapaKTepucTukn uspenus, Komnaxua

ocTaBnfAeT 3a co60il NpaBo B JIDG601 MOMEHT BHOCUTb

N3MeHeHUA, KOTopble OHa CYMTaeT NoAXOAALMMU ANA

TEXHNYECKOro, KOHCTPYKTUBHOrO 1 KOMMep4YecKoro

ynyuleHuA n3fenns, He 6yay4m o6a3aHHOI OGHOBNATL

HacTosALme nsgaHme.

-laHHOe M3penwve 6biI0 CNPOEKTUPOBAHO W U3rOTOBIEHO
VCKITIOYNTENBHO ANIA TUMA SKCMTyaTaumu, yKasaHHOro B
[laHHOW fJOKyMeHTaumu. Vicnonb3oBaHve n3penma He no
Ha3HaueHIo MOXET MPUUMHNTD YLiep6 U3AENMIO 1 BbI3BaTb
OMacHyIo CMTyaumio.

-MpoBEepPUTb, YTOObI 3aABNEHHDI IHTEPBaN TeMMNepaTypbl Obin
COBMECTVM C MECTOM, NpefiHa3HaYeHHbIM [N1A YCTaHOBKM
aBTOMATMYECKOro YCTPOWCTBA.

- 3anpeLlyaeTcAyCTaHaBNMBaTb3TOV3ENMEBOB3PbIBOOMNACHO
aTMocdepe: MpUCyTCTBME IErKOBOCMIAMEHAIOLLEroca rasa
WM fibiMa CO3AaeT Cepbe3sHyto yrpo3y 6e30nacHoCTy.

-Mepep nposeAeHneM NobbIX PaboT ¢ 060pyAOBaHNEM
OTK/IOUMTe Nnofauy 3neKTposHeprn. OTcoeariHMTe Takxe
?R/d)eprle 6aTapen, ecnv TakoBble UMEIOTCA.

-Mpn npoBeAeHNN NO6bIX PaboT NO TEXHUUYECKOMY
00CNY>KMBAHWNIO UM PEMOHTY UCMONb3YiTe TONbKO
dUpMeHHble 3anacHble YacTy. KomnaHna cHUmaeT ¢ cebs
BCAKYIO OTBETCTBEHHOCTb, CBA3aHHYIO C 6€30MacHOCTbIO 1
NpaBuIbHbIM GYHKLIMOHMPOBaHEM aBTOMATVKN, B Cllyyae
MCMOMb30BaHA KOMMNOHEHTOB APYrVX NPOV3BOANTENEN.

-Henb3a BHOCUTb HMKaKMe U3MEHEHUA B KOMMOHEHTbI
ABTOMATUKM, He Oy 4B ABHOrO pa3peLueHns ot KomnaHuu.

4) YTUNU3ALUUA

HUUYTOXEHNE MaTepuanosB [OJKHO

Pb ﬁ OCyUWecTBNATbCA B COOTBETCTBUM, C

neicTByolLMMM HOpMamu. He BbibpacbiBaiiTe

s Bl 6PaKOBaHHbIN NPU6OP, NCMONb30BaHHbIE

6aTapeiiky UM akKymynatopbl BmecTe C

6bITOBBIMM OTXOAaMu. Bbl HeceTe

OTBETCTBEHHOCTb 3a BO3BpaT BCEX BalIMX

OTXO[0B OT SIEKTPNYECKVIX NN SNEKTPOHHbIX

nprvoopoB, OCTaBAAA UX B MyHKTe cbopa,
npefHasHauYeHHOM ANA UX NepepaboTKu.

‘O\eg o1 evépyeleg TomoBETnong Kat ouvdeong Ba mpémel va

exteENoVVTAL amd eCEISIKEUUEVO TIPOOWTTIKO.

O1 TEPIYPAPEG KAl Ol EIKOVEG TOU TTAPOVTOC YUAAadiov

Sev gival SeopevTikég.

AlatnpwvTagapeTafAntata Bacikd XapakTnPIGTIKA TOU

TIPOIOVTOG, N ETAIPEia Slatnpei To Sikaiwpa va em@épet

avd maoca oTiypn Tig aAlayég mov Bswpei avaykaigg yia

TNV TEXVIKI), KATAOKEVACTIKN Kal epmopikl BeAtiwon

TOU IPOIGVTOG, XWPIG KA UMOXPEWON EVIIHEPWCT G TOU

mapovTog pulladiov.

-O PNXaVIOUOG EXELLENETNOEI KA KATAOKEVAOTE AMOKAEIOTIKA
yla Tn XpAon mou avagépetal oto mapodv eyxelpidio.
AlOQOPETIKEG XPHOELG UTOPOUV va TTpoKaléoouv BAAREC
OTO TTPOIdV Kal KATAoTAOELG KIvSUVOu.

-BeBaiwBeite 6T T0 SnAwpévo Staotnua Beppokpaciag givat
OUMPATO PE TOV TOTIO EYKATACTACNG TOU AUTOUATIOHOU.

-Mnv eykaBI0TATE AUTO TO TIPOIOV OE€ EKPNKTIKH ATHOCHAIPA:
N TaPOUGIa EVPAEKTWV AEPIWV I} AVOBUUIACEWY amOTENE
oofapo Kivouvo yla TNV ac@Aaiela.

-MNpv amo6 kaBe emépPBacn otnv eykatdotaon SIaKOYTE TNV
NAEKTPIKA TPOoPoS00ia. ATOOUVSETTE EMONGTUXOV EPESPIKES
pmatapieg (eav umapyouv).

-Xpnoiporoleite povo yviola e§aptripata yla onmoladimote
eméupaon ouvtnpnong i emokeunc. H etaipeia Sev @épel
Kapia euBuvn yla TNV ac@Aalela Kal T owoTr A&ltoupyia
TOU UNXAVIoHOU O€ TIEPIMTWON XProng apTNHATWY AANWY
KOTOOKEVUAOTWV.

-Mnv exteleital Kapia tpomomoinon ota e§apTipaTa Tou
QUTOMATIOHOU, £AV SeV €XEL EYKPIOE] amd TOV KATAOKEVAOTH.

4) AIANYZH

H 8140gon Twv UAIKWV TPEmMeL va Yivel

Pb ﬁ oUp@wva pe TNV loxvouvoa vouoBeaia.

Mnv metdte tn XaAaopévn CUOKELN OOG
= KOl TIG XPNOIHOTIOINHMEVEG pmTaTapieq ota
olklakd amoppippata. Evepynote umevBuva
nmapadidovra¢ 6ha ta amoppiuypata amd
NAEKTPIKEG 1 NAEKTPOVIKEG OUOKEVEG OF éva
ONMEIO CUNOYNAC YIa TNV AVAKUKAWOT TOUG.

CESTINA
1) VSEOBECNE UDAJE
Souprava vyrovnavaci baterie. Umoziuje ¢innost automa-
tického systému, i kdyz doslo ke kratkodobému vypadku
napajeni ze sité.
2) CHARAKTERISTIKA KARTY A BATERIE

NAVOD K INSTALACI

PODRECZNIK INSTALACJI

1) INFORMACJE OGOLNE
Zestaw baterii buforowych. Pozwala na dziatanie urzadzenia,
gdy zabraknie na krotki czas zasilania w sieci.
2) WLASCIWOSCI KARTY | BATERII
Napiecie tadowania 27.2V=—
Natezenie tadowania 130mA

Dane dotyczace temperatury|25°C
zewnetrznej
Pojemnos¢ baterii 2x (12V 1.2Ah)
Prég ochrony baterii roztad-|20.4V —

owanej

Czas tadowania baterii 12/14h
Bezpieczniki 20A

3) MONTAZ

Wszystkie operacje dotyczace montazu i podtaczenia musza

by¢ wykonywane przez wykwalifikowany personel.

Opisy i ilustracje znajdujace sie w niniejszym podreczn-

iku nie s3 zobowigzujace. Zapewniajac ze podstawowe

wilasciwosci produktu pozostang niezmienione, Firma
zastrzega sobie prawo wprowadzania w dowolnym mo-
mencie zmian, ktore uzna za stosowne w celu ulepszenia
technicznego, konstrukcyjnego i handlowego produktu,
nie zobowiazujac sie do aktualizacji niniejszej publikacji.

-Niniejszy produkt zostat zaprojektowany i wykonany
wytgcznie w celach uzytkowych przedstawionych w niniejszej
dokumentacji. Sposoby eksploatacji inne, niz oméwione
moga by¢ przyczyng uszkodzenia produktu oraz zagrazac¢
bezpieczenstwu.

-Sprawdzi¢, czy zadeklarowany przedziat temperatur jest
zgodny zwarunkami panujacymiw miejscu przeznaczonym
do montazu automatyki.

-Nieinstalowac w srodowisku wybuchowym: obecnos¢ gazu
lub fatwopalnych oparéw stanowi powazne zagrozenie
bezpieczenstwa.

-Przed przystgpieniem do wykonywania jakichkolwiek czyn-
nosci na urzadzeniu nalezy odiaczy¢ zasilanie elektryczne.
Wyjac réwniez ewentualne baterie zapasowe, jezeli sa.

-Podczas konserwacji i napraw nalezy stosowa¢ wytacznie
oryginalne czeéci zamienne. W przypadku zastosowania
czesciinnych producentéw, Producentuchyla sie od wszelkiej
odpowiedzialnoscizzakresu bezpieczenstwaiprawidtowego
dziatania automatyki.

-Nie wykonywaczadnych modyfikacji czesci automatyki, jezeli
Producent nie wyrazit na to zgody.

4) ROZBIORKA

Wszelkie materiaty nalezy usuwac zgodnie z
Pb ﬁ obowigzujacymi zasadami. Zuzytego urzadzenia,
akumulatorkéw i wyczerpanych baterii nie nalezy
mmm  \vyrzuca¢wrazzodpadamidomowymi.Uzytkown-
ik odpowiedzialny jest za dostarczenie wszystkich
odpadéw elektrycznych i elektronicznych do
stosownych punktow zbidrki i recyklingu.

TURKCE

1) GENEL

Tampon batarya kiti. Kisa bir siire boyunca sebekeden enerji
beslemesi kesilse bile otomasyonun islemesini saglar.

2) KARTI VE BATARYALARIN OZELLIKLERI

MONTAJ KILAVUZU

Data zjisténa pfi vnéjsiteploté | 25°C

Sarj gerilimi 272V =—
Nabijeci napéti 272V =—=— Sarj akimi: 130mA
Nabijeci proud 130 mA Yandaki dis sicaklikta|25°C

Olctlmas veriler:

Kapacita baterie 2x (12V 1.2Ah)

Batarya kapasitesi: 2x (12V 1.2Ah)

Prah ochrany vybité baterie 20,4V -—=— Bos batarya koruma esigi: 204V=—
Doba nabijeni baterie 12/14h Batarya sarj suresi: 12/14h
Pojistky 20A Sigortalar: 20A

3) MONTAZ

Vsechny operace pfi montdzi a zapojovani musi provadét

kvalifikovany personal.

Popisaobrazkyvtétopriruccenejsouzavazné.Piineménn-

osti zakladnich vlastnosti vyrobku si vyrobce vyhrazuje

pravo provést kdykoli upravy, které povazuje za vhodné
pro technické, konstrukcni a obchodni zlepseni vyrobku,
aniz by musel upravovat tuto publikaci.

-Tento vyrobek byl projektovan a vyroben vylu¢né pro
pouzivaniuvedenévtétodokumentaci.Jind pouzivani,nezje
uvedeno, by mohla byt pfi¢inou poskozenivyrobku a vyvolat
nebezpedi.

-Zkontrolujte, zda rozsah uvadénych teplot je v souladu s
mistem ur¢enym pro instalaci automatického systému.

-Tentovyrobekneinstaluje ve vybusném prostredi. Pfitomnost
hoflavého plynu nebo koure pfedstavuje vazné nebezpeci
pro bezpecnost.

-Pred zahdjenim jakychkoli pracina zafizeniodpojte elektricky
proud. Odpojte i pfipadné vyrovnavaci baterie, pokud jsou
instalované.

-Projakoukoli udrzbunebo opravy pouzivejte pouze originalni
dily. Firma odmita jakoukoli odpovédnost za bezpecnost a
spravnou ¢innostautomatického systému, pokud se pouzivaji
komponenty jinych vyrobcd.

-Neprovadéjtezadné Gpravy soucastiautomatického systému,
pokud nejsou vyslovné schvaleny vyrobcem.

4) LIKVIDACE

Material se smi likvidovat pouze s dodrzenim

Pb E platnych predpist. Vyfazena zafizeni, baterie

nebo akumulatory nevyhazujte do smésného

mmm  komunalnihoodpadu. Mate povinnost odevzdat

vsechny odpady z elektrickych a elektronickych

zafizenive sbérnych mistech ur¢enych projejich
recyklaci.

3) MONTAJ
Tum montaj ve baglama islemleri, vasifli personel tarafindan
gergeklestirilmelidir.
Isbukilavuzdayeralantanimlamalarveresimlerbaglayici
degildir.Uriiniin esas 6zelliklerinisabit tutarak firma, isbu
yayimi giincellemek taahhiidiinde bulunmaksizin liriinii
teknik, imalat ve ticari nitelikleri acisindan iyilestirmek
icinuygun gordiigii degisiklikleri heran uygulama hakkini
sakh tutmustur.

-Bu Urilin, sadece elinizdeki dokliimantasyonda belirtildigi
sekilde kullanilmak tzere tasarlanmis ve tretilmistir. Bu
dokiimanda belirtilmeyen herhangibaska birkullanim tiriine
hasar verebilir ve tehlike nedeni olabilir.

-Beyan edilensicaklikaraliginin, otomasyon sisteminin monte
edilecegi yere uygun oldugunu kontrol edin.

- Bu UrtinG patlayici atmosfere sahip ortamlara kurmayin:
Parlayici gaz veya duman mevcudiyeti, gtvenlik acisindan
ciddi bir tehlike olusturur.

-Sistem Uzerinde herhangi bir miidahalede bulunmadan
once elektrik beslemesini kesin. Mevcut olmalari halinde
olasi tampon akileri de sokiin.

-Kurmayi gerceklestirdikten sonra, motor otomasyon sistemi
ayarinindogrudiizenlenmisoldugundan, korumave serbest
birakma sistemlerinin dogru islediklerinden emin olun.

-Her tiirli bakim veya onarim islemlerinde sadece orijinal
parcalar kullanin. Baska reticilerin komponentlerinin kul-
lanilmasi halinde, otomasyon sisteminin dogru islemesi ve
emniyeti agisindan firma hicbir sorumluluk tstlenmez.

4) BERTARAF ETME

Materyallerin bertaraf edilmesi, ytrurlikteki
Pb ﬁ standartlara uyularak yapilmalidir. Artik kul-
lanilmayacak cihazinizi, tukenmis pilleri veya
mmm  akileri ev ¢opline atmayiniz. Elektrikli veya
elektronik cihazlardan kaynaklanan btin
atiklarinizi, bunlarin geridénustmlerinigercekl-
estiren 6zel bir toplama merkezine gétirerek
iade etme sorumluluguna sahipsiniz.



PRIRUCNIK S ZA INSTALIRANJE

1) OPCI PODACI
Komplet rezervne baterije. Omogucava rad automatskog
sustava i onda kada dode do kratkotrajnog nestanka struje.

ROMANA MANUAL DE INSTALARE

1) SCHEMA GENERALA
Trusa de rezerva pentru baterie. Permite operatorului sa
lucreze chiar dacad sursa de alimentare este oprita temporar.
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2) KARAKTERISTIKE SBS PLOCE | BATERIJA 2) SPECIFICATII PLACA SBS SI BATERIE 1 Ul ciiaal ga g S &y U aﬁiﬁ
Napon napajanja 272V =—=— Tensiune de incarcare 272V =—=— s — . "
Struja punjenja 130 mA Curent de incarcare 130 mA - A27.2 *"J'“TGSXD ‘Aet
Podaci o vanjskoj temperaturi 25°C Data detectatd cu temperatura de 25°C J““ @X‘ 130 . o e
Kapacitet baterije 2x (12V 1,2 Ah) Capacitate baterie 2x (12V 1,2 Ah) Lsiada 225 |5l e s iy oo il
Prag zastite prazne baterije 204V — Prag de protectie pentru baterie descarcatd | 20,4V — _ & A s sl
Vrijeme punjenja baterije 12/14h Timp de reincarcare baterie 12/14h (Aelu/ sl 1.2 il 58 2% (12 Ay el dxns
Osigurac 20A Siguranta 20A ol 20.4 sl Ay jUaill dles dgic
3) MONTAZA 3) ASAMBLARE iclu 12/14 Ay el adisile) 2o 50
Sve operacije montaze i spajanja mora izvrsiti kvalificirano  Toate operatiunile deasamblare siconectaretrebuierealizate 5l 20 el
osoblje. de personal calificat.
Opisi i ilustracije u ovom priru¢niku nisu obvezujuci. Ne  Descrierilesiilustratiile continutein prezentul manualnu el (3

mijenjajuciosnovnekarakteristike proizvoda, proizvodac
pridrzava pravo napraviti u bilo kojem trenutku izmjene
koje smatrakorisnimza tehnicko, konstruktivnoikomer-
cijalno poboljsanje proizvoda, bez obveze azuriranja
ovog prirucnika.
- Ovaj proizvod je projektiran i izraden iskljucivo za upora-
bu navedenu u ovom priru¢niku. Ako proizvod koristite u
drugacdiju svrhu, on se moze ostetiti i predstavljati opasnost.
-Provjeritejeli prijavljenitemperaturniinterval kompatibilan
s mjestom na kojem cete instalirati automatski sustav.
- Nemojte instalirati ovaj proizvod u eksplozivnoj atmosferi:
prisutnost zapaljivih plinova ili dima predstavlja ozbiljnu
opasnost po sigurnost.
- Iskljucite elektricno napajanja prije vrsenja bilo kojeg
zahvata na sustavu.
- Koristite iskljucivo originalne dijelove za bilo koji zahvat
odrzavanja ili popravaka. Proizvoda¢ nece snositi nikakvu
odgovornost u smislu sigurnosti i ispravnog rada automat-
skog sustava ako koristite komponente drugih proizvodaca.
- Nemojte vrsiti nikakve izmjene na komponentama auto-
matskog sustava ako one nisu izri¢ito odobrene od strane
proizvodaca.
4) DEMOLIRANJE
Materijal treba eliminirati u skladu s vazecim propisima.
Nemojte bacatiVas odlozeni aparat i koristene
baterije u kucanski otpad. Duzni ste vratiti Vas
Pb otpad od elektri¢nihilielektroni¢kih aparatana
= Nacin $to Cete isti predati u centre za njegovu
reciklazu.

au caracterobligatoriu. Companiaisirezervadreptuldea
face orice modificari necesare pentruimbunatatirea teh-
nica, de fabricatie si comerciala a produsului, mentinand
in acelasi timp neschimbate caracteristicile esentiale ale
produsului, in orice moment si fara sa efectueze actuali-
zarea prezentei publicatii.

- Acest produs a fost proiectat si fabricat exclusiv in scopul
indicat aici. Alte utilizari decat cele indicate aici pot avaria
produsul si pot genera riscuri.

- Asigurati-va ca intervalul de temperaturd stabilit este
compatibil cu amplasamentul in care urmeaza sa fie instalat
sistemul automat.

-Nuinstalatiacest produsintr-oatmosfera exploziva: prezenta
vaporilor sau a gazului inflamabile reprezintd un risc serios
de siguranta.

-Deconectatialimentarea cu electricitateinainte de realizarea
oricdror lucrari la sistem. De asemenea, deconectati baterii-
le-tampon daca acestea sunt conectate.
-Folositinumaipiese de schimb originale pentru orice lucrare
deintretinere sau reparatie. Firma isi declina orice responsa-
bilitate pentru functionarea corecta si siguranta sistemului
automat dacd sunt utilizate piese de la alti producatori.

- Nu aduceti modificari la componentele sistemului automat
dacaacesteanusuntautorizatein mod explicitde catre Firma.

4) DEZMEMBRARE
Materialele trebuie eliminate in conformitate
cu reglementarile in vigoare. Nu aruncati
echipamentele indepartate sau bateriile uza-
Pb ﬁ te impreuna cu deseurile menajere. Sunteti
responsabili pentru transportul tuturor echi-
mmm pamentelorelectricesielectronicelauncentru
de reciclare adecvat.
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www.bft-automation.com

BFT Spa
Via Lago di Vico, 44 ITALY
36015 Schio (VI)
T+3904456965 11
F +39 0445 69 65 22

SPAIN

BFT GROUP ITALIBERICA DE
AUTOMATISMOS SL

Cami de Can Bassa, 6, 08401
Granollers, Barcelona, Spagna

FRANCE

AUTOMATISMES BFT FRANCE SAS
50 rue jean zay

69800 Saint-Priest, Francia

GERMANY

BFT ANTRIEBSSYSTEME GMBH
Faber-Castell-StraRe 29, 90522
Oberasbach, Germania

BFT AUTOMATION UK LTD

Unit C2-C3 The Embankment Business
Park, Vale Road Heaton Mersey Stockport
Cheshire SK4 3GLUnited Kingdom

BFT AUTOMATION (SOUTH) LTD
Enterprise House Murdock Road, Dorcan,
Swindon, England, SN3 5HY

PORTUGAL

BFT PORTUGAL SA

Urb. Pedrulha lote 9 - Apartado 8123,
3025-248 Coimbra Portugal
POLAND

BFT POLSKA SP ZOO

Marecka 49, 05-220 Zielonka,Polonia

IRELAND

BFT AUTOMATION IRELAND

Unit D3 City Link Business Park, Old Naas
Road, Dublin

BFT ADRIA DOO
Obrovac 39, 51218, Drazice, Croazia

BFT CZ SRO

Ustecka 533/9, 184 00 Praha 8,
Czech

BFT OTOMASYON KAPI
Serifali Mahallesi, no, 34775
Umraniye/istanbul, Turchia

US.A.

BFT AMERICAS INC.

1200 S.W. 35th Avenue Suite B Boynton
Beach FL 33426

AUST!

BFT AUTOMATION AUSTRALIA PTY
29 Bentley St, Wetherill Park NSW
2164, Australia

EMIRATES

BFT MIDDLEEAST FZCO

FZS2 AAD1 -PO BOX 262200, Jebel Ali Free
Zone South Zone 2, Dubai - United Arab
NEW ZEALAND

BFT AUTOMATION NEW ZEALAND
224/A Bush Road, Rosedale,
Auckland, New Zealand
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FORMATO A4 : 210x297 mm

Grammatura /weight: 70 grammi

Importante che nella piergatura
resti visisbile il codice abarre
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